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PROJEKT

GEPRÜFT
ÄNDERUNGEN

GEZEICHNET
MS 2025

08.05.2025

A
B

4332.10.302

MS

Kanton Aargau WV Eiken, Sisseln, Stein, Münchwilen

Übersicht Technisches Konzept    1 : 10'000

Waldburger Ingenieure AG
5000 Aarau
5507 Mellingen
5277 Hottwil

Industriestrasse 21
Hauptstrasse 52

056 481 84 55
062 867 36 33

Bleichemattstrasse 11 062 832 11 77

Bauprojekt

NS

Legende

Grundwasserpumpwerk (GWPW)

Stufenpumpwerk (STPW)

Reservoir

Reservoir + STPW

Bauprojekt Sisslerfeld 2025

Abgabestelle

Primär-Netz

Leitungsbau

Bauprojekte Südspange

spätere Projekte

08.05.2025

Legende

Baugebiet Eiken

Baugebiet Sisseln

Baugebiet Stein

Baugebiet Münchwilen

Druckzone Münchwilen

Druckzone Stein

Druckzone Sisseln

Druckzone Eiken

Ausbau der Wasserversorgungen Sisslerfeld

2 x 3'000 l/min

S1) Erweiterung
der Steuerung

S2) Einbau
Füllstandssteuerung

S6) Messschacht

S3) Einbau
Füllstandssteuerung

P4) STPW Industrie
(2x) 3'500 l/min
Einspeisung (2x) 4'000 l/min

P1) Ausbau auf 
(4x) 2'250 l/min
Konzession 4'500 l/min

P6) Neubau GWPW 
Ägerte
(4x) 4'500 l/min
Konzession 9'000 l/min

S5) Messschacht S4) Messschacht 
Hardwald

P5) Umnutzung als
Notpumpwerk und 
Einbau Stufenpumpwerk
(1x) 1'750 l/min
Einspeisung 2'000 l/min

P2) Rückbau

S3) Messschacht 
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